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IZVESTAJ O ISPITIVANJU ZAPORNE ARMATURE

broj: ZA 056/18

Korisnik:

Naziv i sediste :"BEAUTY" Doo - Obrenovac

Na osnovu: Zahteva od 19.02.2018

Predmet ispitivanja

Tip/model (Katalo§ka oznaka) -
Proizvodni broj / godina proizvodnje 7911/ -
Proizvoda¢ "Valve Group Co, Ltd” - Kina
Ravno zaporvi ventil sa metalnim zaptivanjem

DN 25

NP 16 bar

Mesto i datum

Prijema predmeta Ispitivanja Izrade izvestaja

Pancevo, 19.02.18. Pancevo, 20.02.18. Pancevo, 20.02.18.

Metoda:

Ispitivanje je izvrSeno pritiskom saglasno standardu SRPS EN 12266-1:2013.
Ispitivanje ¢vrstoce kucista po metodi P10. Zaptivenost kucista po metodi P11.
Zaptivenost sediSta po metodi P12.

pan o - ; S OdrzZavanje
Ispitni uslovi Fluid Temperatura Ispitni pritisak ispitnog pritiska
Metoda P10 Voda Ambijentalna 24 bar - 10 min.
Metoda P11 Voda Ambijentalna 24 bar 10 min.
Metoda P12 Voda Ambijentalna 17,6 bar 10 min.
Rezultat P10 - Nije uogeno propustanije ispitnog fluida kroz zidove.
ispitivanja: P11 - Nije uogeno propustanije ispitnog fluida kroz bilo koju spoljasnju povrsinu.
P12 —Nije uoéeno propustanje ispitnog fluida kroz sediste
Kontrolni Merni opseg Proizvodaé - Seri. broj Broj uverenja
manometar 0+40bar Nuova Fima 6-76580 774-17-01 Mernokor/ 29.11.2017
Napomena: Ravno zaporni ventil sa metalnim zaptivanjem NP 16 za vodu, paru i ulje
proizodaca "Valve Group Co, Ltd" - Kina izraduje se u dimenzijama DN15 + DN300.
Izjava: - B
Ispitivaﬁ@izvréio 2] Rﬁ ila€ laboratorije:
AL el NGRS |
/Skaljak Stanko/ W50 95 /Novakov Vladislav. dipl.inZ.mas./

Rezultati se odnose samo na ispitanu predmet ispitivanja. Zabranjeno preStampavanje i sve vrste umnozavanja.




